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Messen In der
Kanalisation: wie, warum
und fur was?

Rahel Buss
Abteilungsleiterin Siedlungsentwésserung
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Messen in der Kanalisation: Einfihrung

Messen auf der Klaranlage
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Messen in der Kanalisation: Einfuhrung

Messen 1m Kanalnetz

- Niveau- / Durchflussmessungen

- Entlastungsdetektionen
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Messen in der Kanalisation: Wie ?

Wie ? : Permanente Messungen

 Niveaumessungen (Druck, Radar,
Ultraschall, ..)

« Durchflussmessungen (MID: teil-/vollgefullt,
Venturi, Messwehr, Kanalmaus, .. )

« Uberlaufdetektion (Stabsonden,
Feuchtigkeit, Temperatur)
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Messen in der Kanalisation: Wie ?

Wie ?: Temporare Messungen
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 Niveaumessungen

 Durchflussmessungen

« Temperatur- /
Beschleunigungssensoren





























































